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RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
11.348

Date du contrble:

09/06/2022

Lieu du controle:

Boulevard Sylvain Dupuis 213 Bruxelles 1070

Données générales

Adresse de l'installation

Désignation de l'unité

Type de locaux

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant
Adresse du propriétaire

Installateur

Données du raccordement

GRD

Numéro de compteur
Code EAN

Liaison compteur-tableau
Tension de service
Protection générale

Sibelga
64331178

XVB 2X10
2x230V
63A 2P

Contrbles

Schémas/plans
NOK

Liaisons équipotentielles
OK

Description de l'installation TB1
Nombre de tableaux

Différentiel de téte

Test BP du DDR

Aln

Contrdle de I'état

Matériel fixe

Protection contre les contacts directs
Protection contre les contacts indirects
Protection contre les surintensités
Prise de terre

Résistance de terre (Q)

Isolement (MQ)

Remarques

Lampes dans la salle de bain a placer correctement.

Agent-visiteur:

Michael Di Martino

Type de contrbdle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:
09/06/2022 15:53:18
Prochaine visite avant le:
09/06/2023

Boulevard Sylvain Dupuis 213 Bruxelles 1070
9eme étage App B
Appartement

Boulevard Sylvain Dupuis 213 Bruxelles 1070

Fondations
aprés 81

Installation électrique
aprés 81

1

300mA - 63A - type A
OK

OK

OK

NOK

OK

NOK

OK

Boucle

5

> 0,5 MOhms

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépdt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Conclusions
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CONCLUSION:NONCONFORME e N
L'installation électrigue n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrété royal du 8/09/2019 :C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les
installations électriques a basse tension et a trés basse tension. Une visite complémentaire est & exécuter par Atlas Contrdle dans I'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées pendant la visite de contrdle, doivent étre exécutés sans retard et toutes mesures
adéquates doivent &tre prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les
biens.

Signature de I'agent-visiteur

Tableau 1

Libellé Paragraphe

+32 2726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Page: 2 /3



Atlas
Contrle.

6ED - NS

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Belgium

Libelié

Prévoir le(s) schéma(s} unifilaire(s) de l'installation.

Prévoir le(s) schéma(s) de position de linstallation.

Protéger correctement les piéces nues sous tension et accessibles.

Interrupteur, prise de courant ou boite de dérivation a reconditionner et/ou refixer.

Liste des remargues

Paragraphe

11:3.1.2;9.1.1;9.1.2; L3: 3.1.2.

L1:9.1.2.

L1:4.2.23,;514,;13:4222,;514

Libellé Référence
Les schémas de I'installation électrique doivent é&tre conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est RDE2
également fortement recommandé de garder une copie des schémas & proximité du tableau de répartition principal.

Au moins trois exemplaires des schémas de l'installation électrique doivent étre présents. RDE14
L'unité est meublée au moment du controle. RDE15
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